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 Modulneigung:
 Lichter Reihenabstand:
 Azimut:

 15°
 3,8 m
 0° (SÜD)

 Unterkonstruktion

 Bemessungsleistung:
 Anzahl:

 DIV
 6 Stk.

 Transformatoren

 Hersteller:
 Typ:
 Anzahl:

 Sungrow
 SG 350 HX
 40 Stk.

 Wechselrichter

 Gesamtleistung:
 Max. Leistung AC:
 Modulanzahl:
 Modultyp:
 Strangzahl:

 AC/DC-Ratio:

14.312,1 kWp
14.080,0 kVA
26.022 (550W)
AE550MD-144BD 550W
1.080 Strings á 26 Module
93 Strings á 24 Module
1.02

 Anlagenübersicht

 Technische Daten

Fläche Geltungsbereich:
GRZ:
Koordinaten:
Gemeinde:
Gemarkung:
Flur:
Flurstück:

13,6 ha
0,51
53.490748, 13.797067
Strasburg (Uckermark)
Strasburg
1
61, 62/1, 63/1, 64/1
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